
 

 

 

 

BUENOS AIRES, 11 de julio de 2018 
 
 

INFORME TÉCNICO 
 
Ref.: Afectaciones en Alimentadores de Media Tensión – “EDESUR S.A.” – 

Determinación de los Alimentadores con mayores afectaciones para el período 
comprendido por el Semestre 42 (marzo a agosto 2017) y el Semestre 43 
(septiembre 2017 a febrero 2018). 

 

1. OBJETIVO 

De acuerdo a lo instruido por el Directorio, el presente Informe Técnico tiene como objetivo 

determinar los Alimentadores de Media Tensión con mayores afectaciones por Partido y/o 

Comuna dentro del Área de Concesión de “EDESUR S.A.”. 

2. FUENTE DE INFORMACIÓN 

Para el presente análisis, se consideró la información remitida al ENRE, para evaluar la 

Calidad del Servicio Técnico, por la Distribuidora en cumplimiento del Anexo a la Resolución 

ENRE N° 2/1998 y sus modificatorias para el período indicado en la referencia.  

Asimismo, como surge del Punto 3.2 Calidad del Servicio Técnico del Subanexo 4 del Contrato 

de Concesión, se utilizó el sendero por partido allí indicado así como también la fórmula para 

la determinación de los factores semestrales.

Partido/Comuna 

Sendero 

42 43 

SAIFI SAIDI SAIFI SAIDI 

ALMIRANTE 
BROWN 

3.422 17.861 3.338 17.519 

AVELLANEDA 4.116 18.122 4.009 17.764 

BERAZATEGUI 4.733 23.681 4.601 23.286 

CAÑUELAS 3.771 16.655 3.737 16.354 

COMUNA 1 1.215 8.224 1.239 8.008 

COMUNA 10 2.756 16.998 2.686 16.662 

COMUNA 11 3.274 19.691 3.170 19.325 

COMUNA 15 2.529 16.200 2.457 15.861 

COMUNA 2 1.626 12.855 1.580 12.552 

COMUNA 3 1.390 10.196 1.393 9.943 

COMUNA 4 1.840 11.271 1.822 10.993 

COMUNA 5 1.988 12.323 1.965 12.037 

Partido/Comuna 

Sendero 

42 43 

SAIFI SAIDI SAIFI SAIDI 

COMUNA 6 2.016 11.192 2.002 10.925 

COMUNA 7 2.477 13.815 2.419 13.509 

COMUNA 8 2.821 16.911 2.742 16.573 

COMUNA 9 2.833 18.009 2.751 17.659 

ESTEBAN 
ECHEVERRÍA 

4.235 21.660 4.106 21.284 

EZEIZA 3.906 18.966 3.815 18.629 

FLORENCIO 
VARELA 

5.475 30.301 5.329 29.868 

LANÚS 5.088 25.214 4.944 24.801 

LOMAS DE 
ZAMORA 

3.865 17.533 3.759 17.191 

PRESIDENTE 
PERÓN 

4.056 18.823 3.990 18.519 

QUILMES 3.767 17.593 3.674 17.245 

SAN VICENTE 7.127 27.183 6.927 26.772 



 

 

Asimismo, corresponde en esta instancia, definir como Factor del Sendero Semestral del 

Alimentador de Media Tensión (FSSA), a la ecuación que se muestra a continuación;  

𝐹𝑆𝑆𝐴 =  
𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼 (𝐴𝑙𝑖𝑚) × 70%

𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜
+

𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼 (𝐴𝑙𝑖𝑚) × 30%

𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜
 

 

En el mismo sentido, corresponde definir como Factor del Sendero Semestral del Usuario 

(FSSU), a la siguiente ecuación:  

 

𝐹𝑆𝑆𝑈 =  
𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼 (𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜) × 70%

𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜
+

𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼 (𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜) × 30%

𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜
 

 

3. CRITERIOS DE CÁLCULO 

En el presente apartado se exponen los criterios y/o consideraciones de cálculo utilizados 

para la determinación de los Alimentadores de Media Tensión con mayores 

afectaciones/usuario por Partido y/o Comuna. 

a. A cada Alimentador de MT se le asignaron los partidos y/o comunas, de acuerdo a 

los usuarios eléctricamente vinculados a él. 

 

b. Se determinó el Factor Semestral de los Indicadores Globales SAIFI y SAIDI del 

universo de usuarios vinculados a cada Alimentador de Media Tensión (en adelante 

“Indicador/es del Alimentador de MT”). En el caso de que un alimentador recorra más de 

un partido y/o comuna, se compararon los indicadores del alimentador con el sendero 

del partido/comuna correspondiente. 

 

c. Se determinaron los alimentadores en donde el Factor del Sendero Semestral del 

Alimentador (FSSA) sea mayor a dos o tres. 

 

d. Se determinó el Factor Sendero Semestral de los Usuarios (FSSU) vinculado a los 

Alimentadores para los que se verificó la condición indicada en el punto c. 

 

e. Se determinaron la cantidad de Centros MT/BT, la cantidad de usuarios en los que se 

verificó la condición indicada en el punto d sea mayor a 100. A cada Centro MT/BT y 

Usuario, se le asignó el Alimentador de MT al cual está eléctricamente vinculado. 



 

 

 

 

Los cálculos se realizaron aceptando todos los casos con invocación de Fuerza Mayor. Es 

decir, dichas interrupciones fueron excluidas del mencionado cálculo. 

Tanto a nivel alimentador como a nivel usuario individual se calculó el factor respecto del 

sendero del partido correspondiente. 

 

4.   ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

En primer lugar, corresponde expresar que, en promedio el 58% del indicador SAIFI de 

cada Alimentador de MT corresponde a interrupciones originadas en el propio sistema de 

MT. Asimismo, en promedio, el 37% del indicador SAIDI de cada Alimentador de MT 

corresponde a duraciones de interrupciones originadas en el propio sistema de MT. 

El siguiente cuadro muestra la cantidad de Alimentadores con mayores afectaciones / 

usuario por Partido/Comuna determinados según lo expuesto precedentemente para el 

Semestre 42 y 43, correspondientes a la distribuidora “EDESUR S.A.”. 

 

EDESUR S.A. 

Semestre 

Factor del Alimentador (FSSA) >= 2 
 (30%SAIFI y 70%SAIDI) 

Factor del Alimentador (FSSA) >= 3 
 (30%SAIFI y 70%SAIDI) 

Cantidad de  
Alimentador

es 

Cantidad de 
Centros 
MT/BT 

Cantidad de  
Usuarios 

Cantidad de  
Alimentador

es 

Cantidad de 
Centros 
MT/BT 

Cantidad de  
Usuarios 

42  63 1.630   75.498 11   192 10.452 

43 143 3.725 197.764 50 1.646 57.126 

 

  



Gráficos de Dispersión del Factor del Sendero Semestral del Alimentador 

Semestre 42 (marzo - agosto 2017) 

 

 

  



 

 

 

 

Semestre 43 (septiembre 2017 - febrero 2018) 

 

 

  



Gráficos de Dispersión del SAIDI / SAIFI 

Semestre 42 (marzo - agosto 2017) 

 

Semestre 43 (septiembre 2017 - febrero 2018) 

 



 

 

 

 

Alimentadores de MT con mayores afectaciones por Partido/Comuna 

Factor del Sendero Semestral del Alimentador >= 2 

 

Factor del Sendero Semestral del Alimentador >= 3 

 



Georeferenciación de los Alimentadores de MT con mayores afectaciones 

Semestre 42 (marzo - agosto 2017) - Factor del Sendero Semestral del Alimentador >= 2 

 

 

 

  



 

 

 

 

Semestre 42 (marzo - agosto 2017) - Factor del Sendero Semestral del Alimentador >= 3 

 

 

 

  



Semestre 43 (septiembre 2017 - febrero 2018)   

Factor del Sendero Semestral del Alimentador >= 2 

 

  



 

 

 

 

Semestre 43 (septiembre 2017 - febrero 2018)  

Factor del Sendero Semestral del Alimentador >= 3 

 

 

 

 

 



4. RESULTADOS OBTENIDOS 

En el presente punto se ilustran los resultados obtenidos en la distribuidora “EDESUR 

S.A.” para el período marzo a agosto 2017 (Semestre 42) y en el período diciembre 2017 

a febrero 2018 (Semestre 43). 

Se han analizado dos (2) escenarios posibles, a saber, el primero en donde el Factor 

del Sendero Semestral del Alimentador (FSSA) es mayor o igual a 2 y el segundo en 

donde es mayor o igual a 3. 

Escenario 1 

Factor del Alimentador (FSSA) >= 2 

Semestre 
Cantidad de  

Alimentadores 

Factor individual del 
usuario (FSSU) 

 >= 2 y < 3 

Factor individual del usuario 
(FSSU) 
 >= 3 

Cantida
d de 

Centros 
MT/BT 

Cantidad de 
Usuarios 

Cantidad 
de Centros 

MT/BT 

Cantidad de 
Usuarios 

42 63 272 33.445 1.358 42.053 

43 143 561 95.522 3.164 102.242 

Escenario 2 

Factor del Alimentador (FSSA) >= 3 

Semestre 
Cantidad de  

Alimentadores 

Factor individual del 
usuario (FSSU) 

 >= 2 y < 3 

Factor individual del usuario 
(FSSU) 
 >= 3 

Cantidad 
de 

Centros 
MT/BT 

Cantidad de 
Usuarios 

Cantidad de 
Centros 
MT/BT 

Cantidad de 
Usuarios 

42 11   192 10.452 

43 50   1.646 57.126 

 

  



 

 

 

 

5. CONCLUSIONES 

De lo expuesto precedentemente, surge que 63 Alimentadores de Media Tensión poseen las 

mayores afectaciones/usuario por Partido/Comuna (el aproximadamente el 38% de los 

alimentadores se encuentran en el partido de Quilmes, Almirante Brown y la Comuna 1), para 

el período marzo-agosto 2017 (Semestre 42). 

En el período septiembre 2017-febrero 2018 (Semestre 43), surge que 143 Alimentadores de 

Media Tensión poseen las mayores afectaciones/usuario por Partido/Comuna (el 

aproximadamente el 55% de los alimentadores se encuentran en el partido de Lomas de 

Zamora, Almirante Brown, Quilmes, Avellaneda y Cañuelas). 

 

6. MODELO DE DATOS 

Se indica a continuación el Modelo de datos para que la distribuidora presente la información 

relativa a los cálculos de los indicadores y eventuales multas asociadas, en medio informático. 

 

 
 

Nombre del Campo Descripción/Contenido

Id_Sistema
Identificación del Sistema Comercial al que pertenece el 

USUARIO.

Id_Usuar Identificador del USUARIO

Partido / Comuna Partido o Comuna que pertenece el usuario

Cod_Alim
Alimentador donde está vinculado electricamente el 

usuario

CT_MTBT
Centro de Trasnformación de  MT/BT, donde está 

vinculado electricamente el usuario

SAIFI_Sendero
Sendero del SAIFI, de acuerdo al punto "3.2.1. 

Indicadores Globales" del Subanexo 4

SAIDI_Sendero
Sendero del SAIDI, de acuerdo al punto "3.2.1. 

Indicadores Globales" del Subanexo 4

SAIFI_Alim (*) Determinado de acuerdo al punto a) del presente

SAIDI_Alim (*) Determinado de acuerdo al punto a) del presente

SAIFI_Usu
Determinado de acuerdo al último parrafo del punto d) 

del presente

SAIDI_Usu
Determinado de acuerdo al último parrafo del punto d) 

del presente

FSSA (*) Determinado de acuerdo al punto b) del presente

FSSU (*) Determinado de acuerdo al punto d) del presente

Sancion [kWh]
Sancion de 300 kWh o 600 kWh, por usuario, según 

corresponda

Sancion [$]
Sancion en pesos, valorizada a la Tarifa promedio al 

inicio del periodo de control



(*) Se deberá informar con redondeo simétrico al tercer decimal y el separador decimal deberá 

ser PUNTO (.)  

Los datos del presente modelo deberán ser concordantes con el modelo de datos establecidos 

en la Resolución ENRE N°02/1998. 


